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Licenciado,  
Luis Diego Sánchez Tortós  
Administrador a.i 
Área de Salud Turrialba Jimenez 
 
Estimado Licenciado:  
 
ASUNTO: Modificación de puntos varios del cartel de compra 2020CD-000009-2348. 
 

Según visita realizada el día 15 de Setiembre del presente año a los Ebais de Santa Teresita, 

Pavones, Juan Viñas y el Área de Salud de la Suiza, solicitan los proveedores de las empresas: 

Zebol, Equilsa LTDA y Somixa, aclarar los siguientes puntos del cartel de Suministro e 

instalación de sistema de Bombeo de agua potable, impermeabilización de tanques de agua 

potable, muestreo de calidad de agua potable y Mantenimiento semestral.  

 

1. Se deberá coordinar con mantenimiento para verificar los puntos alimentación y 

salidas de agua potable ya se por asada u otra toma de agua potable. 

 

Ebais de Juan Viñas: la válvula de suministro de agua potable se encuentra al 

ingreso del Ebais según foto 1, para el cierre de la alimentación de la finca se 

encuentra al costado del edificio de comedor, foto 2. 

 

 
Foto 1 Válvula de suministro de agua potable Asada 
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Foto 2 Válvula de suministro de agua potable finca. 

 

Ebais de Santa Teresita: la válvula de suministro de agua potable se encuentra al 

ingreso del Ebais según foto 3. 

 

 

 
Foto 3. Válvula de suministro de agua potable Asada 

 

Área de Salud de la Suiza: la válvula de suministro de agua potable se encuentra al 

ingreso del Área de Salud según foto 4. 
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Foto 4 Válvula de suministro de agua potable Asada 

 

 

2. Aclarar el material de la tubería de descarga (PVC,HN o HG). Se solicita cotizar las 

tuberías en PVC cedula 40, segun revisión de puntos de instalación, la única 

excepción es la tubería del Área de Salud de la Suiza que se le estaría realizando 

pruebas de estanqueidad. 

 

3. Verificar el diámetro de la tubería del anillo para el Ebais de la Suiza, la misma se 

verifica en 2” para toda el Área de Salud. 
 

4. Se deberá informar por la llave de paso del Ebais de la Suiza. La misma se indica en 

el punto 1 de este documento. 

 

5. Verificar si existen válvulas check en el ingreso del suministro de agua potable 

(medidor) de los Ebais y Área de Salud. Cabe indica que no hay válvulas check en 

ninguno de los puntos visitados, por lo cual deberá de adjuntarse en la oferta 

económica. 
 

6. Instalaciones de acometidas, se adjunta los detalles de los puntos a instalar, en la 

visita al sitio se realizo las mediciones para el Ebais de Pavones a continuación se 

brinda los siguientes datos de los sitios visitados: 

 

Ebais de Juan Viñas: distancia de acometida a tanques de agua potable 30 metros 

se adjunta foto del tablero.  
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Foto 5. Tablero eléctrico de Ebais espacios 22 y 24. 

 

Ebais de Santa Teresita: distancia de acometida a tanques de agua potable 10 

metros se adjunta foto del tablero.  

 
Foto 6. Tablero eléctrico de Ebais espacios 18 y 20. 

 

Área de Salud: distancia de acometida a tanques de agua potable 20 metros se 

adjunta foto del tablero. La instalación original de este sistema fue deshabilitado del 

tablero original, se deberá realizar una nueva a partir del tablero indicado en el 

centro de esterilización. 
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Foto 5. Tablero eléctrico de Ebais al que deberá realizar instalación eléctrica nueva. 

 

 
 
Sin más por el momento, 
 
 
Atentamente,  
 

Unidad del firmante  
 

 
 
 

  
Firma remitente (física o digital) 

Ing. Luis Diego Brenes Ortiz 
Coordinador de Proyectos  

 
ldbo 
C: Licenciado Luis Diego Sánchez Tortós 
C: Gestion de Bienes y Servicios. 
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